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 : PLCمعرفی سخت افزار 

 عواملی باعث گرانتر شدن قیمت  آن می شوند.  PLCدر انتخاب مدل 

 شمارنده های سرعت بالای سخت افزاری -1

 مقدار فرکانس پالس تولیدی -2

 داخلی ساعت و تاریخ -3

 وجود یا عدم وجود ورودی/خروجی آنالوگ -4

 ظرفیت حافظه برنامه -5

 تعداد و نوع پورتهای ارتباطی -6

 قابلیت اتصال به ماژولهای اضافه شونده از سمت چپ -7

                                                                                                                   
DVP14SS211(T/R)DVP12SA211(T/R)DVP12SE11(T/R)DVP20SX211(T/R)DVP-28SV11(T/R)2مشخصات

تغذیه

)24VDC( 888816تعداد ورودی های دیجیتال

644612تعداد خروجی های دیجیتال

-(12bit) 4---تعداد ورودی های آنالوگ

-(12bit) 2---تعداد خروجی های آنالوگ

حداکثر ورودی + خروجی

دیجیتال قابل افزایش
512

تعداد انکدرهای قابل اتصال

)A/B mode( 

2*10KHz

2*5KHz

2*100KHz

2*10KHz

تعداد سروموتورهای قابل اتصال

) برای  خروجی های ترانزیستوری(

)Pulse/Direction mode(

2*10KHz4*200KHz

RTCندارد

داردداردنداردباتری داخلی

8K STEP30K STEPظرفیت حافظه برنامه

D0 ~ D199, (200)

-D5000~D9799, (4800)-

--D10000~D11999, (2000)--

حافظه 16 بیتی حافظه دار

 برای استفاده در برنامه

D200 ~ D999, (800)

D2000 ~ D9999, (8000)

حافظه 16 بیتی خاص

حافظه بیتی عمومی

 برای استفاده در برنامه
M0 ~ M499, (500)

حافظه بیتی حافظه دار

 برای استفاده در برنامه

M500 ~ M999, (500)

M2000 ~ M4095, (2096)

حافظه بیتی خاص

پورت راست برای اتصال به ماژولها

داردنداردپورت چپ برای اتصال به ماژولها

پورتهای ارتباطی
1 * RS-232

1 * RS-485

1 * RS-232

2 * RS-485

2 * RS-485

1 * Ethernet

1 * Mini USB

1 * RS-232

1 * RS-485

1 * Mini USB

1 * RS-232

1 * RS-485

سرعت اسکن برنامه
LD: 0.35µs

MOV: 3.4µs

LD: 0.35µs

MOV: 3.4µs

LD: 0.64µs

MOV: 3.4µs

LD: 0.35µs

MOV: 3.4µs

LD: 0.24µs

MOV: 3.4µs

دمای کاری و رطوبت مجاز

D408~D599, (192)

D2000~D3919, (1920)

D408~D599, (192)

D2000~D3919, (1920)

24VDC (-15% ~ 20%)

480

دارد

ندارد )بعد از 15 روز خاموش بودن،

تاریخ و ساعت صفر می شوند(

16K STEP

دارد

دارد

5~95%  , 0~55°C  

1*50KHz

3*5KHz

2*100KHz

D1000~D1999, (1000)

M0~M511, (512)

M768~M999, (232)

M2000~M2047, (48)

M0~M511, (512)

M768~M999, (232)

M2000~M2047, (48)

M512~M767, (256)

M2048~M4095, (2048)

M512~M767, (256)

M2048~M4095, (2048)

M1000~M1999, (1000)

حافظه 16 بیتی عمومی

 برای استفاده در برنامه

D0~D407, (408)

D600~D999, (400)

D3920~D4999, (1080)

D0~D407, (408)

D600~D999, (400)

D3920~D4999, (5880)

D5000~D9799, (4800)

 

 

 پیشرفته تر

2.5cm

9cm

6cm

3.8cm7cm7cm

 



 DELTA PLCجزوه آموزشی شروع کار با  

2 
 

 

PLC های سریES2 : 

 

        

DVP16ES200(T/R)DVP24ES200(T/R)DVP32ES200(T/R)DVP32ES211TDVP32ES200TCDVP40ES200(T/R)DVP60ES200(T/R)مشخصات

24VDCتغذیه

)24VDC( 8161616162436تعداد ورودی های دیجیتال

881616161624تعداد خروجی های دیجیتال

پورتهای ارتباطی

1 * RS-2322

1 * RS-485

1 * CANOpen

حداکثر ورودی + خروجی

دیجیتال قابل افزایش

تعداد انکدرهای قابل اتصال

)A/B mode( 

تعداد سروموتورهای قابل اتصال

) برای  خروجی های ترانزیستوری(

)Pulse/Direction mode(

RTC

حافظه

پورت راست برای اتصال به ماژولها

پورت چپ برای اتصال به ماژولها

سرعت اسکن برنامه

100 ~ 240VAC100 ~ 240VAC

256

2*100KHz

2*100KHz

دارد

16K STEP

دارد

ندارد

LD: 0.35µs      MOV: 3.4µs

1 * RS-232    2 * RS-4851 * RS-232    2 * RS-485
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 ورودی های دیجیتال :

 

 نحوه اتصال ورودی های دیجیتال :

از ورودی ها ، از اپتوکوپلر استفاده می شود. با استفاده از اپتوکوپلر نویزها و ولتاژهای  CPUفعال می شوند ، برای ایزوله و ایمن کردن  24VDCبا ولتاژ  ورودی ها

 راه پیدا نمی کنند . CPUاحتمالی به 

 

 فعال می شوند و بالعکس .  24VDC+وصل شود ، ورودی ها با  24VDC-به  S/Sمشترک اپتوکوپلرهاست، چنانچه پایه  S/Sپایه 
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 : PLCخروجی های  اتصالنحوه سیم کشی و 

 خروجی های دیجیتال دو نوع هستند : رله ایی ، ترانزیستوری 

 رله ایی :نحوه اتصال خروجی های دیجیتال 

                                           

 

 SOURCEو ترانزیستورهای  SINKخروجی های ترانزیستوری دو نوع هستند : ترانزیستورهای 

 .وصل شود –باید به پلاریته  …Cپایه مشترک  SINKدر مدلهای ترانزیستوری نوع 

 

 .وصل شود +باید به پلاریته  …Cپایه مشترک  SOURCEدر مدلهای ترانزیستوری نوع 
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LED  وضعیت نمایشگر های 

LED Power  :این LED تغذیه اتصال هنگام رنگ سبز PLC ، ماند می روشن ممتد صورت به. 

RUN   :هرگاه PLC حالت در RUN.باشد، این چراغ سبز رنگ به صورت ممتد روشن می ماند 

ERR  :عملکرد های حالت در PLC   حالت در چه RUN وچه STOP این اگر است، خاموش نمایشگر این LED ،داده رخ خطایی سیستم در یعنی روشن شود 

 .... ( غیره و  WDT تایمر خطای ، برنامه خطای مثلا) است

LED ورودی وضعیت های (𝑿𝒏: ) چنانچه هر یک از ورودی های دیجیتال فعال شوند نشانگر مربوط به آن نیز روشن می شود 

LED خروجی وضعیت های (Yn: ) .چنانچه از طریق برنامه هر کدام از خروجی های دیجیتال فعال شود ، نشانگرهای مربوط به آن خروجی روشن می شود 

 

 

بطور رایگان  )www.deltaww.com(می باشند. این نرم افزارها را می توان از سایت شرکت دلتا  WPLSoft, ISPSoftهای دلتا  PLCنرم افزارهای برنامه نویسی 

 دانلود کرد .

 کرد : از جمله امکانات این نرم افزارها می توان به قابلیتهای زیر اشاره

  اصلاح برنامه در حالتonline 

  تست و مانیتور کردن برنامه در حالت شبیه ساز بدون نیاز بهPLC 

  زبان برنامه نویسیLADDER بسیار ساده 

 

 

 

http://www.deltaww.com/
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بو   بی  مور    ر ر   شا  می     "  "

بو   بی  مور    ر ر   شا  می    "  ر "

ف ا  با   ه با  رو  ه

ف ا  با   ه پا ی  رو  ه

 روجی بیتی

م  و  کر     

  ه با  رو  ه   

  ه پا ی  رو  ه   

       ت ا    تور    ر   فز ر

 

 

فرمایید که اگرچه شکل برنامه از سمت چپ به راست و از بالا به پایین اجرا می گردد و بعد از اجرای کامل برنامه ، اجرای آن دوباره از سرگرفته می شود توجه  PLCدر

 یکسان است اما نحوه ی پردازش آن ها متفاوت می باشد. PLCظاهری دیاگرام نردبانی در مدارهای فرمان و برنامه های 

  کاربری  ( 1ال مث AND خروجی اینجا :  در Y0 ورودی دو هر که شود می فعال وقتی تنها X0 و X1 باشند شده وصل.

X1

X2

Y1

X1 X2 Y1

 
  کاربری 2مثال ) OR های ورودی از کدام هر که شود می فعال صورتی در خروجی جا این : در A یا B  شوند وصل دو هر یا. 

X1

X2

Y1

X1 Y1

X2

X2

 

  کاربری 3مثال ) NOT   :خروجی بوبین وضعیت این در Y0 ورودی و X0 باشند می یکدیگر عکس. 

X1 Y1

 

  کاربری 4مثال ) NAND 

X1 Y1

X2
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  کاربری 5مثال ) NOR   

X1 Y1X2

 

  کاربری 6مثال ) XOR 

X1 Y1X2

X1 X2

 

 ( مدار خود نگهدار  7مثال 

X1 Y1X2

Y1

X1 Y1

X2 Y1

S

R

 

 : LADDERبه زبان  PLCبرنامه نویسی 

 به صورت زیر است : PLCنحوه ی انجام عملیات در سیستم

PLC ( تمام ورودی ها را چک می کندScan Inputs ،) از نظر  ورودی هایی که وصل هستند PLC   قرار  “ صفر“  و ورودی هایی که قطع هستند  معادل “ یک “معادل

 داده می شوند .

CPU و  پس از پایان اجرای برنامه ، وضعیت خروجی ها را به واحد خروجی می فرستد و این سیکل   برنامه موجود در حافظه را خط به خط خوانده و اجرا می کند

 مجدداً از ابتدا آغاز می شود.

  (Scan Inputs + Scan Program+ Scan Outputs)می نامند ،  Scan Time را  مراحل این انجامکل زمان 

دچار اشکال شده بنابراین تایمر سگ نگهبان  PLCثانیه گردد، نشان دهنده ی این مطلب می باشد، که یکی از قسمت های 0.2 چنانچه این زمان بیشتر از 

(Watch Dog Timer عمل نموده و تمامی )خروجی ها را غیرفعال می کند تا عملکرد اشتباه PLC   .مقدار این زمان را می توان با استفاده از  منجر به حادثه نگردد

 . دادتغییر   D1000رجیستر 

 به را ها ورودی خواندن مرحله ،  PLCکه شود وصل ای لحظه در ورودی تصادفاً اگر حال.گردد فعال خروجی یک،  ورودی یک وصل با باید برنامه یک در که کنید فرض

 .نامند می  PLCافزاری نرم تاخیر را تاخیر ، این انتقال یابد CPUوضعیت این ورودی به  کند تا صبر یک اسکن کامل  ی اندازه بایدبه صورت این در،باشد رسانده انجام

 ایجاد ورودی دریافت در را تاخیری خود ی نوبه به نیز این باشندکه می فیلتری دارای عموماً ها ورودی،  صنعتی های محیط در موجود نویزهای دلیل به دیگر طرف از

 را زمان دو این مجموع،  داشت خواهیم خروجی ی رله وصل برای نیز  10msحدود  زمانی مدت باشد ای رله نوع از خروجی اگر همچنین(،  10msحدود )نماید می

 .نامند می PLCافزاری سخت تاخیر

 .  باشد می آن در موجود افزاری سخت و افزاری نرم تاخیر جمع حاصل PLCزمانی پاسخ بنابراین
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 ایجاد پروژه جدید :

 می توان پروژه جدیدی را ایجاد کرد و در آن برنامه مورد نظر را نوشت . PLCو انتخاب نوع   Newو انتخاب گزینه  Fileاز منوی 

                              

 ذخیره برنامه :

 .در کامپیوتر ذخیره کرد  dvp.می توان برنامه را بعنوان یک فایل با فرمت   Save Asبا استفاده از گزینه  Fileدر منوی 

 

می توان مقادیر رجیسترها را مشاهده یا  Viewاز منوی  Edit Monitored Devices:   با انتخاب گزینه  PLCمانیتور کردن رجیسترها و ورودی ها و خروجی های 

 تغییر داد.
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 PLCبرنامه به  انتقال

 و کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم : PLCابتدا باید بین 

 

 

 

 انتقال داد. PLCمی توان برنامه را به  Write to PLCو کامپیوتر، با انتخاب گزینه  PLCبعد از اطمینان از ارتباط مناسب بین 
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 می توان برنامه را اجرا کرد.  Communicationاز منوی ،  RUNبا انتخاب گزینه 

 

 :On Lineحالت 

 کرد مشاهده را خروجی و ورودی حالتهای و رجیسترها مقادیر و کرد وصل PLC به  Online حالت در را شده نوشته برنامه توان می گزینه، این باانتخاب

 

 

 : Onlineدادن برنامه در حالت تغییر 

با انتخاب این گزینه  Onlineدر حالت 
اعلام می کنیم که قصد تغییر  CPUبه 

را داریم Onlineبرنامه در حالت 

پس از تغییر برنامه، با انتخاب این 
 .منتقل می شود PLCگزینه، برنامه به 
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 PLCرجیسترهای داخلی 

 بیتی بوجود می آیند(16بیتی از استفاده دو رجیستر 32بیتی قابل دسترسی می باشند )رجیسترهای 16رجیسترها بصورت تک بیتی یا 

 رجیسترها دارای دو دسته هستند : 

 این رجیسترها توسط برنامه نویس در برنامه برای نگهداری اطلاعات و اعداد قابل استفاده هستند و بر دو دسته می باشند معمولی رجیسترهای : 

1- General .مقدار موجود در این رجیسترها با قطع و وصل برق صفر نمی شوند و ماندگار می مانند : 

2- Latched : . مقدار موجود در این رجیسترها با قطع و وصل برق پاک )صفر ( می شوند 

 ( : رجیسترهای خاصSpecial Registers این رجیسترها رابط بین اطلاعات )CPU  و برنامه کاربر هستند برای مثال ساعت و تاریخ داخلیPLC  در

 د.ندسترسی می باشرجیسترهای مشخصی در 

  تمام رجیسترهای خاص از مسیر(HELP >> PLC Instruction and Special Registers )قابل دسترسی می باشند 

 رجیسترهای بیتی : 

X0 ~ X377 ورودی X 

Y0 ~ Y377 خروجی Y 

 

DVP14SS211(T/R)DVP12SA211(T/R)DVP20SX211(T/R)DVP12SE11(T/R)DVP-28SV11(T/R)2مشخصات

حافظه بیتی عمومی

 برای استفاده در برنامه
M0 ~ M499, (500)

حافظه بیتی حافظه دار

 برای استفاده در برنامه

M500 ~ M999, (500)

M2000 ~ M4095, (2096)

حافظه بیتی خاص

M0~M511, (512)

M768~M999, (232)

M2000~M2047, (48)

M0~M511, (512)

M768~M999, (232)

M2000~M2047, (48)

M512~M767, (256)

M2048~M4095, (2048)

M512~M767, (256)

M2048~M4095, (2048)

M1000~M1999, (1000) 

 

 تعدادی از رجیسترهای بیتی خاص :

 

 توضیحات

شماره 

رجیستر بیتی 

 خاص

 M1000 خواهد شد 1، این بیت  PLCبودن  RUNدر صورت 

یا از حالت خاموش به روشن می رود ، فقط در اسکن اول برنامه این  RUNبه  STOPاز حالت  CPUوقتی 

 می شود و تا آخر صفر می ماند. 1بیت 
M1002 

 M1031 صفر می شوند non-latchedبا یک شدن این بیت، تمام رجیسترهای 

 M1032 صفر می شوند latchedبا یک شدن این بیت، تمام رجیسترهای 

با یک شدن این بیت خروجی های سخت افزاری خاموش می شوند ولی وضعیت خروجی ها در برنامه در 

 همان حالت باقی می مانند.
M1034 

 M1011 ثانیه یک پالس تولید می کند. 0.1.هر  CPUبوسیله این بیت ، 

 M1012 ثانیه یک پالس تولید می کند. 01.هر  CPUبوسیله این بیت ، 

 M1013 ثانیه یک پالس تولید می کند. 1هر  CPUبوسیله این بیت ، 

 M1014 ثانیه یک پالس تولید می کند. .6هر  CPUبوسیله این بیت ، 
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 بیتی : 16رجیسترهای 

DVP14SS211(T/R)DVP12SA211(T/R)DVP20SX211(T/R)DVP12SE11(T/R)DVP-28SV11(T/R)2مشخصات

D0 ~ D199, (200)

-D5000~D9799, (4800)-

---D10000~D11999, (2000)-

حافظه 16 بیتی حافظه دار

 برای استفاده در برنامه

D200 ~ D999, (800)

D2000 ~ D9999, (8000)

حافظه 16 بیتی خاص

حافظه 16 بیتی عمومی

 برای استفاده در برنامه

D0~D407, (408)

D600~D999, (400)

D3920~D4999, (1080)

D0~D407, (408)

D600~D999, (400)

D3920~D4999, (5880)

D5000~D9799, (4800)

D408~D599, (192)

D2000~D3919, (1920)

D408~D599, (192)

D2000~D3919, (1920)

D1000~D1999, (1000) 

 می باشد. [32767~32768-]یا   [65535~0]در بین بازه های : بیتی اختصاص داد،  16مقدار عددی که می توان به رجیسترهای 

 داشت.بیتی  32می توان رجیستری  ،بیتی در کنار یکدیگر 16استفاده از دو رجیستر  با

 ADDبیت استفاده می شود. برای مثال دستور  32اضافه کنیم، تابع بصورت  Dبیتی یک حرف  16بیتی استفاده کرد. اگر در کنار توابع  32برای اینکار باید، از توابع 

 بیت می باشد. 32بصورت  DADDبیت بوده ولی دستور  16بصورت 

 بیتی خاص :16تعدادی از رجیسترهای 

  تمام رجیسترهای خاص از مسیر(HELP >> PLC Instruction and Special Registers )قابل دسترسی می باشند 

 

 .Register No توضیحات

 D1000 ( 200ms)پیش فرض  watchdogمقدار زمان تایمر 

 EX , SX D1056~D1059در سری  رجیسترهای ورودی آنالوگ

 EX , SX D1116 , D1117در سری  رجیسترهای خروجی آنالوگ

 CPU D1313مربوط به  ساعت داخلی  "پارامتر ثانیه"

 CPU D1314مربوط به ساعت داخلی  "پارامتر دقیقه"

 CPU D1315مربوط به ساعت داخلی  "پارامتر ساعت"

 CPU D1316مربوط به  تاریخ داخلی  "پارامتر روز"

 CPU D1317مربوط به  تاریخ داخلی  "پارامتر ماه"

 D1318 چندمین روز هفته

 CPU D1319مربوط به  تاریخ داخلی  "پارامتر سال"

 D1010 زمان اسکن برنامه
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 توابع :

بیتی 61دستورات  ردیف بیتی 23دستورات    شرح 

۰ CJ - پرش به لیبل خاص 

۱ CALL - فراخوانی زیربرنامه 

۲ SRET - پایان زیربرنامه 

۳ IRET - پایان وقفه 

۴ EI - فعال کردن وقفه ها 

۵ DI - غیرفعال کردن وقفه ها 

۶ FEND -  برنامه اصلی )تفکیک برنامه اصلی و زیربرنامهپایان 

۷ WDT -  ریست کردن تایمرWatchdog 

۸ FOR -  شروع حلقهFOR-NEXT 

۹ NEXT -  پایان حلقهFOR-NEXT 

۱۰ CMP DCMP مقایسه محتوای یک رجیستر با رجیستر دیگر 

۱۱ ZCP DZCP مقایسه محتوای یک رجیستر با دو رجیستر 

۱۲ MOV DMOV  محتوای یک رجیستر به رجیستر دیگرکپی 

۱۳ SMOV - پس از شیفت دادن بیتهای رجیستر، به رجیستر دیگر انتقال می دهد 

۱۴ CML DCML یک ها به صفر و صفر هارا به یک تبدیل می کند 

۱۵ BMOV - کپی محتوای چند رجیستر به چند رجیستر دیگر 

۱۶ FMOV DFMOV  رجیستر دیگرکپی محتوای یک رجیستر به چند 

۱۷ XCH DXCH مقدار محتوای دو رجیستر را با هم عوض می کند 

۱۸ BCD DBCD  تبدیل عدد باینری بهBCD 

۱۹ BIN DBIN  تبدیل عددBCD به باینری 

۲۰ ADD DADD جمع کردن محتوای دو رجیستر با یکدیگر 

۲۱ SUB DSUB تفریق کردن محتوای دو رجیستر با یکدیگر 

۲۲ MUL DMUL ضرب کردن محتوای دو رجیستر با یکدیگر 

۲۳ DIV DDIV تقسیم کردن محتوای دو رجیستر با یکدیگر 

۲۴ INC DINC افزایش محتوای رجیستر 

۲۵ DEC DDEC کاهش محتوای رجیستر 

۲۶ WAND DAND  اجرای دستورAND اظر دو رجیسترنتبین بیتهای م 

۲۷ WOR DOR  اجرای دستورOR  دو رجیستر متناظربین بیتهای 

۲۸ WXOR DXOR  اجرای دستورXOR  دو رجیستر متناظربین بیتهای 

۲۹ NEG DNEG  محتوای یک رجیستر 2تولید عدد مکمل 

۱۱۴ MUL16 MUL32  بیتی 16/32ضرب دو رجیستر 

۱۱۵ DIV16 DIV32  بیتی 16/32تقسیم دو رجیستر 

۳۰ ROR DROR چرخش بیتهای رجیستر به راست 

۳۱ ROL DROL چرخش بیتهای رجیستر به چپ 

۳۲ RCR DRCR  چرخش به راست با بیتCarry 

۳۳ RCL DRCL  چرخش به چپ با بیتCarry 

۳۴ SFTR - شیفت دادن بیتهای رجیستر به راست 

۳۵ SFTL - شیفت دادن بیتهای رجیستر به چپ 

۳۶ WSFR - انتقال محتوای رجیسترها به یکدیگر 

۳۷ WSFL -  رجیسترها به یکدیگرانتقال محتوای 

۴۰ ZRST - صفر کردن یک بازه از رجیسترها 
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۴۱ DECO - دیکد کردن 

۴۲ ENCO - انکد کردن 

۴۳ SUM DSUM  1شمارش تعداد بیتهای  

۴۴ BON DBON مشاهده وضعیت یک یا صفر بودن یک بیت خاص از یک رجیستر 

۴۵ MEAN DMEAN میانگین گرفتن از چند رجیستر 

۴۸ SQR DSQR جذر گرفتن 

۴۹ FLT DFLT تبدیل محتوای یک رجیستر از فرمت عدد صحیح به عدد اعشاری 

۵۰ REF - رفرش کردن ورودی ها و خروجی های دیجیتال 

۵۱ REFF - رفرش کردن ورودی ها و خروجی های دیجیتال و تنظیم فیلترهای مربوطه 

۵۲ MTR -  تایی ماتریکسی 16درایو کردن صفحه کلید 

۵۳ - DHSCS مقایسه کننده ها در شمارنده های سرعت بالا و روشن کردن یک بیت 

۵۴ - DHSCR مقایسه کننده ها در شمارنده های سرعت بالا و خاموش کردن یک بیت 

۵۵ - DHSZ  مقایسه کننده ها در یک بازه در شمارنده های سرعت بالا 

۵۶ SPD - تعیین سرعت در شمارنده های سرعت بالا 

۵۷ PLSY DPLSY تولید پالس برای سرو 

۵۸ PWM -  تولید پالسPWM 

۵۹ PLSR DPLSR تولید پالس برای سرو 

۶۱ SER DSER جستجو در مقادیر چند رجیستر 

۶۴ TTMR - ثبت زمان روشن بودن یک ورودی 

۶۵ STMR -  بیت  16تایمرOff/On Delay 

۶۶ ALT -  کندبا یکبار فعال شدن، خروجی را معکوس می 

۶۷ RAMP DRAMP مقدار آنالوگ با سرعتی زیاد شده و سپس کم می شود 

۶۸ DTM - بیتی 16تهای کم ارزش دو رجیستر به یک رجیستر انتقال بای 

۶۹ SORT DSORT مرتب کردن رجیسترها براساس مقدار محتوای هر کدام 

۷۰ TKY DTKY  عددورودی دیجیتال و تبدیل هر کدام به یک  .1استفاده از 

۷۱ HKY DHKY  تایی 16خروجی و اتصال صفحه کلید  4ورودی و  4استفاده از 

۷۲ DSW -  دیپ سوییچ 16خروجی و اتصال به  4ورودی و  4استفاده از 

۷۳ SEGD - دیکدر برای یک سون سگمنت 

۷۴ SEGL - دیکدر برای اتصال به چندین سون سگمنت 

۷۶ ASC -  کاراکتریکاراکتر به کد  8تبدیل 

۷۷ PR - ارسال کدهای کاراکتری به خروجی های دیجیتال 

۷۸ FROM DFROM خواندن مقادیر رجیسترهای کارتهای اکسپنشن 

۷۹ TO DTO نوشتن بر رجیسترهای کارتهای اکسپنشن 

۸۰ RS -  ارسال/دریافت اطلاعات از طریقCOM 

۸۸ PID DPID  دستور حلقهPID 

۸۹ PLS -  روندهخروجی لبه بالا 

۹۰ LDP -  لبه بالا رونده 

۹۱ LDF - لبه پایین رونده 

۹۶ TMR -  بیت 16تایمر 

۹۷ CNT DCNT کانتر 

۹۸ INV - معکوس کردن بیت 

۹۹ PLF - خروجی لبه پایین رونده 

۱۰۰ MODRD - خواندن اطلاعات از شبکه مودباس 

۱۰۱ MODWR - نوشتن اطلاعات بر رجیسترها در شبکه مودباس 

۱۰۷ LRC -  دستور تولیدLRC 
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۱۰۸ CRC -  دستور تولیدCRC 

۱۱۳ ETHRW – خواندن / نوشتن توسط پورت اترنت 

۱۵۰ MODRW - خواندن / نوشتن اطلاعات در شبکه مودباس 

۱۱۰ - DECMP مقایسه دو عدد اعشاری 

۱۱۱ - DEZCP مقایسه یک عدد اعشاری با دو عدد اعشاری دیگر 

۱۱۲ - DMOVR  یک رجیستر با فرمت عدد اعشاری به رجیستر دیگرکپی 

۱۱۶ - DRAD تبدیل زاویه به رادیان 

۱۱۷ - DDEG تبدیل رادیان به زاویه 

۱۲۰ - DEADD جمع کردن دو عدد اعشاری 

۱۲۱ - DESUB تفریق دو عدد اعشاری 

۱۲۲ - DEMUL ضرب کردن دو عدد اعشاری 

۱۲۳ - DEDIV  بر یکدیگرتقسیم کردن دو عدد اعشاری 

۱۲۵ - DLN  دستورLN برای اعداد اعشاری 

۱۲۶ - DLOG  دستورLOG برای اعداد اعشاری 

۱۲۷ - DESQR دستور جذر گرفتن اعداد اعشاری 

۱۲۸ - DPOW به توان رساندن اعداد اعشاری 

۱۲۹ INT DINT تبدیل اعداد اعشاری به فرمت اعداد صحیح 

۱۳۰ - DSIN سینوس اعداد اعشاری 

۱۳۱ - DCOS کسینوس اعداد اعشاری 

۱۳۲ - DTAN تانژانت اعداد اعشاری 

۱۳۳ - DASIN آرکسینوس اعداد اعشاری 

۱۳۴ - DACOS آرک کوسینوس اعداد اعشاری 

۱۳۵ - DATAN آرک تانژانت اعداد اعشاری 

۱۳۶ - DSINH سینوس هیپربولیک اعداد اعشاری 

۱۳۷ - DCOSH  اعشاریکسینوس هیپربولیک اعداد 

۱۳۸ - DTANH تانژاند هیپربولیک اعداد اعشاری 

۱۶۰ TCMP -  دستور مقایسه ساعت داخلیPLC 

۱۶۱ TZCP -  دستور مقایسه در یک بازه برای ساعت داخلیPLC 

۱۶۶ TRD -  خواندن ساعت و تاریخ داخلیPLC 

۱۶۷ TWR -  تنظیم ساعت و تاریخ داخلیPLC 

۲۲۴ LD= DLD=  مساوی بودن دو رجیستردستور بررسی 

۲۲۵ LD> DLD> دستور بررسی بزرگتر بودن دو رجیستر 

۲۲۶ LD< DLD< دستور بررسی کوچکتر بودن دو رجیستر 

۲۲۸ LD<> DLD<> دستور بررسی نامساوی بودن دو رجیستر 

۲۲۹ LD<= DLD<= دستور بررسی کوچکتریا مساوی بودن دو رجیستر 

۲۳۰ LD>= DLD>=  بزرگتریا مساوی بودن دو رجیستردستور بررسی 

۲۶۶ BOUT DBOUT  بیتی 16خواندن یک بیت از یک رجیستر 

۲۶۷ BSET DBSET  بیتی 16یک کردن یک بیت از رجیستر 

۲۶۸ BRST DBRST  بیتی 16صفر کردن یک بیت از رجیستر 

۲۷۵ - FLD=  دستور بررسی مساوی بودن دو عدد اعشاری 

۲۷۶ - FLD>  دستور بررسی بزرگتر بودن دو عدد اعشاری 

۲۷۷ - FLD<  دستور بررسی کوچکتر بودن دو عدد اعشاری 

۲۷۸ - FLD<>  دستور بررسی نا مساوی بودن دو عدد اعشاری 

۲۷۹ - FLD<=  دستور بررسی کوچکتر مساوی بودن دو عدد اعشاری 

۲۸۰ - FLD>=  دستور بررسی بزرگتر مساوی بودن دو عدد اعشاری 
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 برنامه ایی بنویسید که با فشار یک شستی لامپ روشن شده و با فشار شستی دیگر لامپ خاموش شود. : 1مثال 

24VDC C0 Y0 Y1 C1 Y2

N

L

K1 K2 K3

+ 24VDC - S/S X0 X1

Start Stop

DELTA DVP14SS211R

 م 

24
V

D
C

+

_

K1

2
4

V
D

C
+

_

                                    

 موتور خاموش شود. X3یا  X2روشن شده و با فشار هر یک از شستی های  Y0موتور  X1یا  X0( برنامه ایی بنویسید که با فشار هر یک از شستی های  2مثال 

 

 روشن شده و با فشار دوباره همان شستی لامپ خاموش شود Y0برنامه ایی بنویسید که با فشار یک شستی خروجی  : 3مثال 
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TIMER 

 

Tn شماره تایمر : 

PV گذاری مقدار شمارش تایمر: بار 

  0.01s , 0.1s , 1s( وجود دارد با مقادیرTB(  . سه زمان پایه )T0~T255عدد است.) 256تعداد تایمرها مجموعاً 

T0~T183  ثانیه می باشند.0.1با دقت 

 TB×PVمحاسبه زمان تایمر بدین صورت می باشد: زمان تایمر =

،دیگر اضافه نمی  PVبعد از رسیدن به مقدار  CVشروع به افزایش می کند تا زمانی که .از مقدار CVشود( تایمر فعال می شود، 1تایمر فعال شود) "EN "هرگاه پایه

 فعال می شود. (Timer Flag)شود و بر روی همان مقدار ثابت می ماند و بیت تایمر 

 

 مثلث : مثال ( روشن کردن موتور بصورت ستاره

روشن شود. با فشردن شستی  Y2خاموش شده و کنتاکتور  Y1ثانیه کنتاکتور  7روشن می شوند، بعد از گذشت  Y1و  Y0بعد از فشردن شستی استارت کنتاکتورهای 

 استپ تمام خروجی ها خاموش شوند.

 

  

24VDC C0 Y0 Y1 C1 Y2

N

L

K1 K2 K3

+ 24VDC - S/S X0 X1

Start Stop

DELTA DVP14SS211R
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 برخی توابع پر کاربرد

 MOV  :یا قرار دادن یک مقدار در یک رجیستر : کپی کردن مقدار یک رجیستر در رجیستر دیگر 

 

 

  تابعADD :  در مثال زیر مقدار دو رجیسترD0  وD2  با یکدیگر جمع شده و در رجیسترD4 :ذخیره می شود  D4 = D0 + D2 

 

  تابعSUB :  در مثال زیر مقدارD2  ازD0  کم می شود و در رجسترD4  : ذخیره می شودD4 = D0 – D2 

 

 

  تابعMUL    : در مثال زیر، رجیسترهایD0 , D2  در یکدیگر ضرب شده و نتیجه در رجیسترD4,D5 ذخیره می شود 

 

 

  تابعDIV    : در مثال زیر، رجیسترD0  برD2  تقسیم شده و نتیجه در رجیسترD4   و باقیمانده در رجیسترD5 .ذخیره می شود 
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 دستور مقایسه :

 LD=   : در مثال زیر چنانچه محتوای رجیستر :  شرط مساوی بودنD0  باشد، خروجی روشن شده و در غیر این صورت خروجی خاموش می شود. 12عدد 

     

             

 ><LD  شرط نامساوی بودن :  در مثال زیر چنانچه محتوای رجیستر  :D0  باشد، خروجی خاموش شده و در غیر این صورت خروجی روشن می  12عدد

 شود.

 

 

>LD  شرط کوچکتر بودن :  در مثال زیر چنانچه محتوای رجیستر  :D0  باشد، خروجی روشن شده و در غیر این صورت خروجی خاموش می شود. 12کوچکتر از عدد 

 

 



 PLC یشمارنده های سرعت بالا

 

 

 

 

 

PLC رسا   ا   ب  

 

 

  ا سهای تو ید شده توسط  نکدر :

 تعد د  ا   تو ید شده : مقد ر چرخش 

 فرکان   ا   تو ید شده : سرعت چرخش 

  ختلاف فاز بین دو  ا   : جهت چرخش  
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 PLC یشمارنده های سرعت بالا

 

 : (1Phase – 1input) خطیتک شمارش 

 

 

 .  نجام می شود  C235 ~ C244شمارش  ین نوع  ا سها توسط شمارنده های سرعت بالا

 د ر ی بیت خاصی هستند ک  با تغییر وضعیت شان، جهت شمارش تغییر می کند.  ین شمارنده

 

 

 : (1Phase – 2input) ورودی با دو خطیتک شمارش 

 ا   

تعیین جهت شمارش

+

یکی  ز ورودی ها بعنو ن  ا   و دی ری بعنو ن تعیین جهت
C245 , C246 , C249 , C250

                

UPورودی 

DOWNورودی 

+

 ا   هر ورودی بر ی  رکت در جهتی خا  می باشد
C247 , C248

 

 

 

 : (2Phase – 2input)  ا    دوشمارش 

شمارش دو ورودی  ا   مج   
A,Bتعیین جهت بر سا   ختلاف فاز بین دو  ا   

C232, C233, C234, C251(252), C253(254)

Aورودی 

Bورودی 

+

Bس    A بتد   ا   ) ر ست رد(

Aورودی 

Bورودی 

+

Aس    B بتد   ا   ) چ  رد(

 

 

 

 

 

تک  ا سی
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 PLC یشمارنده های سرعت بالا

 

 شمارنده های نرم  ف  ری :

SS2SA2SX2SESV2
شماره

شمارنده

 ا   

تک

ورودی

UPDOWNABRESETجهت ا  
ON: count

down

ON: falling

edge coun

--C232-----X0X2-M1232-

--C233-----X4X5-M1233-

--C234-----X6X7-M1234-

C235X0-------M1235M1270

C236X1-------M1236M1271

C237X2-------M1237M1272

C238X3-------M1238M1273
-C239X4-------M1239M1274
-C240X5-------M1240M1275

-C241X6-------M1241M1276

-C242X7-------M1242M1277
-----C243X0------X1--

----C244X2------X3--

--C245-X0X1-----M1245-

-C246-X0X1----X4M1246-

-C247---X0X1---M1247-

--C248---X0X1--X4M1248-

-C249-X2X3-----M1249-

--C250-X2X3----X5M1250-

-C251-----X0X1-M1251-

-C252-----X0X1X4M1252-

--C253-----X2X3-M1253-

-C254-----X2X3X5M1254- 

 

 موجود هستند( : SV2شمارنده های سخت  ف  ری )  ین نوع شمارنده ها فقط در مد  

 

شماره

شمارنده
UPDOWNABRESETstartجهت ا  فقط  ا  

C241X0------X2X3

C242X4------X6X7

C243X10------X12X13

C244X14------X16X17

C246---X0X1--X2X3

C247---X4X5--X6X7

C248---X10X11--X12X13

C249---X14X15--X16X17

C251-----X0X1X2X3

C252-----X4X5X6X7

C253-----X10X11X12X13

C254-----X14X15X16X17 
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 PLC یشمارنده های سرعت بالا

 

 مثا  (

 Y4،  ( ینتر  توقف  ) ا  ، با فعا  شدن  2000 ز شمارش می خو هیم ک      ،  ا سهای یک  نکدر ر  می شماریم. PLCورودی  X0بوسیل   ای  

 فعا  Y1بود  3000خاموش شود. همینطور می خو هیم ک  چنانچ  شمارش  ا   کمتر  ز  Y4 ا    5000شود و     ز شمارش  فعا بطور آنی 

 شود. فعا  Y3بود خروجی   0666روشن شود و  گر بیشتر  ز  Y2بود  0666و   3000شود و چنانچ  بین 

 

تعیین جهت شمارش

شمارش با     های بالا رونده

فعا  کردن  ینتر  تها

X0و  شغا   C235فعا  کردن شمارنده 

I010فعا  کردن  ینتر  ت 

Y4خاموش کردن 

Y1,Y2,Y3روشن کردن 

 ایان برنام   صلی و شروع زیربرنام  ها

Y4روشن کردن 

Y0~Y7رفرش کردن آنی خروجی های 

I010 ایان  ینتر  ت 

I010 ی   وقف  

I010برنام  وقف  

 

 

 عما  می شوند و ی چنانچ   ز  ین تابع  ستفاده شود، نوشت  نشود خروجی ها     ز  ایان سیک   سکن برنام   REFچنانچ  در برنام  وقف  ، تابع 

 خروجی ها در همان  حظ  و بطور آنی رفرش می شوند.
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 PLC یشمارنده های سرعت بالا

 

 دستور ت مقایس  بر ی شمارنده های سرعت بالا :

 دستور فعا  کردن :

I010

تعد د  ا   مورد نظر

شمارنده مورد نظر

فعا  کردن  ینتر  ت -
روشن کردن خروجی -
PLCروشن کردن  افظ  های  -

 

 غیرفعا  کردن :دستور 

Y0

تعد د  ا   مورد نظر

شمارنده مورد نظر

خاموش کردن خروجی -
PLCخاموش کردن  افظ  های  -
ریست کردن کانتر -

DHSCR

 

 

 دستور مقایس  در یک بازه :

 د  ایین تعد د  ا  

 د بالای تعد د  ا  

شماره شمارنده سرعت بالا

 و ین خروجی یا  افظ  
 بر ی  جر ی دستور

 

 روشن می شود . Y1باشد   C235<3000 گر 

 روشن می شود. Y2باشد  C235<6000>3000 گر 

 روشن می شود. Y3باشد  C235>6000 گر 

 

  رفرش کردن ورودی/خروجی ها :

در  بتد ی برنام  خو نده می شوندو خروجی ها در  نتهای برنام  ب  سخت  ف  ر  عما  می شوند و ی با  ین دستور در  PLCورودی های سخت  ف  ری 

 هر جای برنام  در طو  سیک   سکن، می تو ن ورودی ها یا خروجی ها ر  رفرش کرد .

X0 , X10 , X20 ,…
Y0 , Y10 , Y20 ,...

K4 , K8 
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

 

 DDRVA , DDRVI , DPLSV , DPLSR , DPLSYتوابع : 

 

تولید پالس برای ت یی  سر ت  
  ت  م دار حرکت سروموتور

 

 

 

 Y0 رکا س پالس

 Y0 ت دا  پالس

Y1 امو   ا رو   بو   

سر ت حرکت موتور
م دار حرکت موتور
  ت حرکت موتور
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

 

 ر یسترهای  اص :

 وقتی که تولید پالس ا تمام  و  :

 M1029  وقتی که تولید پالس توسطY0   ا  رو ی های  (Y0,Y1 . به پا ا  رسید   ک می  و )ر مدهای   گر  

 M1030  وقتی که تولید پالس توسطY1 . به پا ا  رسید   ک می  و 

 M1102  وقتی که تولید پالس توسطY2  ا  رو ی های  (Y2,Y3 . به پا ا  رسید   ک می  و )ر مدهای   گر  

 M1103  وقتی که تولید پالس توسطY3 . به پا ا  رسید   ک می  و 

 
 

بیت می با ند( : 23آ رس ر یسترهای ت دا  کل پالس های تولید  ده توسط هر  رو ی )ر یسترهای ز ر   

 D1030  کل پالس های تولید  ده توسط :Y0 

 D1032  کل پالس های تولید  ده توسط :Y1  

 D1336  کل پالس های تولید  ده توسط :Y2 

 D1338  کل پالس های تولید  ده توسط :Y3 

 

 استارت و سر ت پا ا  :سر ت 

 D1340  مربوط به محورY0  وD1352  مربوط  به محورY2 .می با د 

 

 :   Acceleration/Deceleration Timeتنظیم 

 D1343 مربوط به محورY0  وD1353  مربوط  به محورY2 .می با د 

 

 ت یی   وع پالس  رو ی :
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

 

 DPLSY  :75 ماره  تابع

                  
                   

                 
                         

                                           

                              
      /                        

 

  با رو    د  بیتM0  رو ی  روع به پالس کر ه و با  امو   د  بیت M0 . بطور آ ی تولید پالس متوقف می  و   

  با استفا ه از ا   تابع  می توا   ر حی  تولید پالس  سر ت موتور را تغییر  ا . 

 ا   تابع تنظیمات مربوط به   Start Speed   و   Acceleration/Deceleration Time    را  دار. 

  به  رو ی ا   تابع می توا  هر کدام از  رو ی هایY0,Y1,Y2,Y3 . را ا تصاص  ا 

 

 : DPLSR   :75 ماره  تابع

                    
      

      Acceleration/Deceleration Time
       ms

                              
Y0, Y1, Y2, Y3

      /                        

                 
                         

                                           

 

 

  با رو    د  بیتM0  رو ی  روع به پالس کر ه و با  امو   د  بیت M0  پالس متوقف می  و .  بطور آ ی تولید 

 .  با استفا ه از ا   تابع   می توا   ر حی  تولید پالس  سر ت موتور را تغییر  ا 

    ا   تابع تنظیمات مربوط بهStart Speed      وAcceleration/Deceleration Time   . را  ار 

  به  رو ی ا   تابع می توا  هر کدام از  رو ی هایY0,Y1,Y2,Y3 . را ا تصاص  ا 

 

 : DPLSVتابع 

   ت دا  پالس  ر ا   تابع ذکر  می  و  و   ط  رکا س ) سر ت حرکت (  و ته می  و .

      /                        
                  

                              
Y0, Y2

                             

 

  با رو    د  بیتM0  رو ی  روع به پالس کر ه و با  امو   د  بیت M0 . بطور آ ی تولید پالس متوقف می  و   

    تابع  می توا   ر حی  تولید پالس  سر ت موتور را تغییر  ا  .با استفا ه از ا 

    ا   تابع تنظیمات مربوط بهStart Speed      وAcceleration/Deceleration Time   . را  دار 

  به  رو ی ا   تابع   ط می توا   رو ی هایY0, Y2 . را ا تصاص  ا 

 .با منفی کر    رکا س   موتور  ر  ت  کس می چر د. ا   تابع  ارای محدو  ت  رکا س  می با د 
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

DDRVI : 

                  
                   

6 ~ 100,000Hz

                 
                         

±2,147,483,647 

                              
Y0 , Y2      /                        

Y0 Y1

                             
Y1 , Y3

 

 تولید کند. Pulse + Directionا   تابع   ط می توا د پالس ا را  ر مد 

 رو   می  و . Y1 د ی منفی با د  D0 امو  و اگر  Y1 د ی مثبت با د   D0 ر بر امه بالا چنا چه محتوای ر یستر 

 Acceleration/Deceleration   امو  با ند م دار  Y2برای  رو ی  Y0   M1535برای  رو ی  M1534اگر بیت ای 

Time از ر یسترهایD1343  وD1353 وا ده می  و  و اگر بیت ای  M1534 ا M1535  رو    و د م دار

Deceleration  از ر یسترهایD1348  وD1349 . وا ده می  و  

 

ت 
 ی
وق
م

10
00

ت 
 ی
وق
م

20
00

ت 
 ی
وق
م

3
00

0

ر موق یتی قرار گیر  کا یست  ر ر یستر مربوط به ت دا    سرو وقتی ب واهیم تا  
ت دا  پالس لازم را بنو سیم پالس  

ت 
 ی
وق
م

0

DDRVI م کر  تابع 

1حرکت 

2حرکت 

3حرکت 
پالس  ر   ت مثبت 1000 : 1حرکت 

پالس  ر   ت مثبت 2000 : 2حرکت 

پالس  ر   ت منفی 3000 : 3حرکت 
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

 

DDRVI : 

 

 تولید کند. Pulse + Directionا   تابع   ط می توا د پالس ا را  ر مد 

 Acceleration/Deceleration   امو  با ند م دار  Y2برای  رو ی  Y0   M1535برای  رو ی  M1534اگر بیت ای 

Time از ر یسترهایD1343  وD1353 وا ده می  و  و اگر بیت ای  M1534یا M1535  رو    و د م دار

Deceleration  از ر یسترهایD1348  وD1349 . وا ده می  و  

 

ت 
 ی
وق
م

10
00

ت 
 ی
وق
م

20
00

ت 
 ی
وق
م

3
00

0

ر موق یتی قرار گیر  کا یست  ر ر یستر مربوط به ت دا    سرو وقتی ب واهیم تا  
موق یت مور   ظر را بنو سیم پالس  

)1000موق یت ( 1حرکت 

)3000موق یت ( 2حرکت 

)0موق یت ( 3حرکت 

ت 
 ی
وق
م

0

ا د  د   فر را  ر ر یسترهای ) ر ر س گر ت  محور(برای ت ر ف   طه  فر  ب
ر ر س هر محور ا ت ا   ا 

:   D1030 (32bit)     (Y0,Y1)1ر یستر ر رس محور 

 D1336 (32bit)  :    (Y2,Y3) 2ر یستر ر رس محور 

DDRVA م کر  تابع 

 )پالس  ر   ت راست ا را می  و 1000( 1000ر ت  به موق یت  : 1حرکت 

 )پالس  ر   ت راست ا را می  و 2000( 3000ر ت  به موق یت  : 2حرکت 

 )پالس  ر   ت چ  ا را می  و 3000( 0ر ت  به موق یت  : 3حرکت 
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

هزار پالس بچر د و ب د از پا ا  322سرو به م دار  X0مثا  ( بر امه ا ی بنو سید که  ر آ  با  شار  ستی 

 را رو   کند .  (Y2)ثا یه  ک بر   3ثا یه مکث کر ه سپس بمدت  1ت دا  پالس بمدت 

 Y0  :پالس  
 Y1  :ت یی    ت

Y2  :سروموتورقیچی

 

 

م دار حرکت سر ت حرکت

تنظیم سر ت  روع حرکت

Acceleration/Decelerationتنظیم 

ا  م پا ا  پالس
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 تولید پالس برای حرکت سرو موتور

 ( حرکت  ستی  2مثا  

 ر   ت راست  ا  20KHzبا  رکا س  سرو را بطور  ستی X2و  X1  می  واهیم با استفا ه از  و ورو ی  1 ر  ستگاه مثا  

 چ  بطور  ستی بچر ا یم .
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 DVP02LC-SLاستفاده از کارت لودسل دلتا  / قهوه ساز اتوماتیک

 

 
 

 هدف کنترل :

 , ثانیه بعد 2و  شدهقهوه به داخل میکسر ریخته  ,یک عدد لیوان از دستگاه خارج می شود . در همان لحظه  ,با ورود سکه به داخل صندوق 

 قهوه آماده از دستگاه خارج می شود . ,ثانیه  06آب جوش به داخل میکسر ریخته می شود . بعد از 

 المان ها :

 عملکرد المان عملکرد المان

X10 . با ورود سکه و تشخیص صحت آن این سنسور فعال می شود Y1 خروجی پودر قهوه 

Y0 خروجی لیوان Y2 خروجی آب جوش 

T0  ضریب ثابت  2تایمر به مدت( 100ثانیه ms  ) Y3 زن برقیهم 

T1  ضریب ثابت  06تایمر به مدت( 100ثانیه ms  ) Y4 خروجی قهوه آماده 

 

در عمل این سیستم ها پیچیده تر می باشند و این مثال فقط برای راهنمایی استفاده از کارت لودسل می باشد . در عمل سکه به  توجه :

ممکن است سنسور ابعاد یا تشخیص جنس سکه یا  چندین طریق مورد سنجش قرار می گیرد تا از صحت آن اطمینان حاصل شود . مثلا

 مکانیزمی برای ورود انواع سکه و تشخیص نوع آن و جمع زدن ارزش آنها وجود داشته باشد .

ود البته سنسورها و مکانیزم هایی برای کنترل دیگر قسمت ها هم باید در نظر گرفته شود و این از وظایف طراح است . مثلا اگر لیوان تمام ش

 یا مشکلی پیش بیاید که لیوان گذاری انجام شود . 
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 برنامه کنترل :

 

 
 طرز کار برنامه کنترلی :

  با فعال شدن X10  خروجیY0  خروجی لیوان ( وخروجی(Y1  فعال می شوند. یک لیوان از دستگاه خارج شده و هم زمان ) پودر قهوه(

 غیرفعال   Y1  و Y0خروجی  , ثانیه 2و بعد از  شدهفعال  T0تایمر  ,چنین هم قهوه داخل میکسر ریخته می شود . به مقداری پودر

 می شود.

  خروجی  ,با بسته شدن تیغه ی باز تایمرY2 ل میکسر داخوزن مواد  کسر ریخته می شود . زمانی که فعال شده و آب جوش به داخل می

    زن موتور هم , ریست می شود . سپسY2خروجی  , فعال می شود . بدین ترتیب M1 فلگ  , برسد (  k1000)  به یک حد معین

(Y3) ثانیه فعال باقی می ماند . 06داخل میکسر برای مدت 
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  نیه تیغه ی باز ثا 06پس از مدتT1  خروجی  , شدهبستهY4  و هم زمان موتور میکسر شده فعالY3  زن از هم ,ریست می شود . پس

 حرکت باز می ایستد و قهوه آماده به داخل لیوان ریخته می شود .

 خروجی  ,صفر شدن وزن مواد داخل مخزن  با خروج قهوه از دستگاه وY4 . ریست می شود 

  با کارت لودسل در ادامه نحوه ی کارDVP02LC-SL  و نحوه ی کالیبره نمودن آن را از طریقWPLsoft  و نرم افزارLCSoft   می بینید 

  با کالیبره نمودن کارت لودسل مقدار وزن صفر و وزن یک وزنه استاندارد را برای کارت لودسل مشخص می کنید تا لود سل به درستی هر

 کیلوگرم  و یا تن اندازه بگیرد . ,وزنی را برحسب گرم 

 با استفاده از کنترل رجیسترهای زیر : WPLSoftنحوه ی کالیبره نمودن کارت از طریق برنامه ی 

 
 

 
  نحوه ی کالیبره نمودن کارت از طریقLCsoft : و یا قسمت نشان داده شده در شکل زیر 
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هم می توان با کارت  right sideهای PLC. با این روش حتی با  DVP02LCیا  DVP01LCبرنامه ی ارتباط  شبکه مدباس ماژول  

 کار کرد .
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  RS485برای برقراری ارتباط مدباس از طریق  LCsoftتنظیمات کارت لودسل در نرم افزار 

 

 

  سکه به خارج منتقل شده و سیستم فعال نشود . ,برنامه ی فوق را طوری تکمیل کنید که با ورود سکه ی غیرمعتبر 
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Data  Exchange Via Ethernet between 2 PLC 

 استفاده میکنیم .  ETHRWاز دستور  DVP-12SEسری  PLCدستگاه  2برای انتقال اطلاعات بین   

 

S1 : IP Adress ،communication port number ،Read/wirte mode 

S2 : رجیستر مورد نظرSlave 

D :  رجیسترMaster  

N : تعداد رجیستر هایی که باید در یک زمان خوانده شود 

 توضیحات 

S1: IP address, communication port number, and read/write mode 

IP address  »  رجیستر هایD100  وD101   برای وارد کردنIP   میباشد به صورتHex 

 IP  »IP3.IP2.IP1.IP0  »192.168.0.2فرمت 

 

S1+2 : communication port number  برایplc   سریDVP-SE K108  می باشد . برای ماژولDVP-

EN01SL  با توجه به کارتK100-K107  

S1+3 :  شمارهPLC Slave 

S1+4 :  مدRead /Write  

 توضیحات آن طبق جدول زیر می باشد . 
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 رقرار نباشد دیتا آن در اگر اتصال بD1349  میلی ثانیه و محدوده  3000دخیره می شود ، زمان پیش فرض آن

می  ONا کامل شدن تمام دستورات ارتباطی رجیستر ب 8همچنین بیت می باشد .  72323- 1مقدار دیجیتال بین 

 BLD D1349 K8با دستور شود 

 DCI SOFTنرم افزار 

 را مشخص می کند   Master /Slaveهای   PLCادرس  DCI Soft ، IPبا استفاده از نرم افزار 

 را اجرا کرده صفحه زیر را مشاهده میکنید . DCISOFTپس از نصب ، نرم افزار 

 

 

 مورد نظر برای انجام تنظیمات کلیک کرده PLCها روی  PLCپس از مشاهده 
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 Networkنام ماژول خود را تغییر دهید و در قسمت   Module Nameشما میتوانید در قسمت  tab Basicدر 

Setup  ،IP  مورد نظر خود را ، دقت داشته باشید که کلاس تعریفی درIP   ادرس ها بینPLC   ها و کامپیوتر کورد نظر

 یکی باشد .  در یک شبکه 

باید  تنظیمات مربوط به انتقال اطلاعات را انجام دهید دقت داشته باشید با توجه به اینکه  Tab Data Exchangeدر 

 PLCرا روی  Data Exchangeنظیمات ت  Slaveبه صورت  PLCمیباشد و یک   Master  به صورت PLCیک 

Master   انجام دهید. 
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را بزنید و   Enableتیک   میباشد .  که بعد از انجام تنظیمات   Slaveکه شماره ماژول    Station Addressمنظور از

در خط اول دیتا رجیستری   Slave Deviceو   Master Deviceرا وارد کنید .در زیر گروه   Slaveمورد نظر  IPو 

  D2خوانده و در  Slaveاز   را D3996را وارد میکنیم . برای مثال میخواهیم  Slaveاز  )خوانده ( شود  Readکه باید 

(Master  ) دیتا رجیستری که میخواهیم ذخیره کنیم . در خط دومWrite  ه( شود را وارد میکنیم برای مثال)نوشت  

 میریزیم. D456را داخل   D123محتوای 

 با شرایط زیر در دسترس است : DVP-12 SEسری  PLCعدد  2مثال : 

 بریزیم H1000میخواهیم عددی را در 

 

 

 

 توضیح برنامه :

را به صورت   D100 : 0.5 دمیباش IP : 192.168.0.5بق توضیحات اولیه در خط اول  با توجه به اینکه ط -

Hex  . میریزیم 

 میباشد . D101 : HC0A8: 192.168در در خط دوم نیز 

 میباشد. DVP-12SE : 108که برای  Slave شماره پورت  K108منظور از   -

- K1  شمارهStation  میباشد که داخلD103  ریخته میشود وD104  حالتRead /Write  را مشخص

 میکنیم

 

 Master/Slave Station No. Port No. IP PLC دیتا رجیستر

D10 – 
H100A 

Master 10 502 192.168.0.6 PLC 1 

D0 - H1000 Slave 1 502 192.168.0.5 PLC 2 
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 از طریق پالس ورودی: B2وA2 های کنترل سروو تنظیمات

 مد کنترلیتنظیم 

 که به صورت زیر صورت میگیرد: 10-10تنظیم مد کنترل از طریق پارامتر 

 Sمد  PT        02مد  00

 Tمد  PR       03 مد  01

 Tzمد   Sz        05مد  04

 تنظیم می کنیم)در حالت پیش فرض کارخانه روی این مد میباشد.(  PTکه در این حالت روی مد 

 

 انتخاب نوع پالس ورودی

تنظیم  2را روی عدد  10-11نیز کافیست پارامتر     pulse+directionبرای انتخاب نوع پالس ورودی برای حالت 

 کنید که این پارامتر در حالت تنظیمات کارخانه روی این عدد تنظیم شده است .

 ظیم پارامترهای گیربکس الکترونیکیتن

را که صورت و مخرج کسر گیربکس الکترونیکی هستند تنظیم کنید.  0-44و  0-44حال باید پارامترهای 

 .شده به سروو به صورت زیر می باشدمحاسبات لازم برای تنظیم مقدار چرخش موتور به ازای تعداد پالس داده 

A2 : وسرو 
𝑷𝟏−𝟒𝟒∗تعداد پالس

𝑷𝟏−𝟒𝟓

𝟏𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎
 تعداد دور =  

B2 سرور   :
𝑷𝟏−𝟒𝟒∗تعداد پالس

𝑷𝟏−𝟒𝟓

𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎
 تعداد دور =  

 

:wiring 
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 مثال :

 مان را کنترل کنیم .  A2دلتا موقعیت سروو  PLCمی خواهیم از طریق 

 این حالت ابتدا توصیه می شود که سروو را به حالت تنظیمات کارخانه بازگردانید .در 
1. P2-8 ------>10 
2. Repower your drive 
3. P2-15 ~ P2-17 -------> 0 

 تنظیمات لازم:

1-00 ----> 2 
1-01 ----> 0 
1-44 ---->  128 
1-45 ----> 10 
P2-10 ----> 1   SON 

 زیر را بنویسیم یکی از دستورات دلتا کافیست  PLCاست که در    PLCقدم بعدی برنامه نویسی 

 یا

 یا
 

 می باشد .  signو یا  direction ‚Y1ما و  pulse‚Y0هر کدام از دستورات که در 

 تعداد پالس  D2فرکانس پالس، D0در دستور اول 
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 فرکانس D2تعداد پالس و  D0در دستور دوم 

 می باشد. Accl/Decelزمان  D4تعداد پالس و  D2فرکانس،  D0در دستور سوم 

مقدار  32767+~32767-توجه داشته باشید هر کدام از رجیستر های تعریف شده در این حالت می توانند در بازه 

استفاده  DPLSY,DDRVI,DPLSR بیتی 22دهی شده و برای استفاده از مقادیر بالاتر باید از دستورات 

 کرد.

  برای تیییر جتت حرکت سروو کافیست مقدار پارامتر تعداد پالس را منفی بدهید.در همه ی دستورات بالا

 

 به صورت زیر عمل می کنیم : NPNهای دلتا با خروجی ترانزیستوری  PLCبرای   wiringبرای انجام 

 خارجی V 24با منبع تیذیه  .0

 روی سروو V 24با منبع تیذیه  .2

 

spYdermard
Typewritten text
46



 

spYdermard
Typewritten text
47



   

 

 

 ایجاد پروژه جدید 

  برنامه از نحوه دانلود کردنPC  بهHMI 

 رسم گزینه ها و شکل های مربوط به برنامه 

 گزینه های قابل اختصاص به رجیسترها 

o  گزینهButton 

o  گزینهIndicator 

o  گزینهNumeric Entry  وCharacter Entery 

o  گزینهNumeric Display  وCharacter Display 

 

  اطلاعاتثبت و ذخیره (Data Logging) و نمایش در جدول و رسم نمودار و ذخیره آن بصورت فایل اکسل بر روی فلش بیرونی 

 تعریف آلارمها و ثبت و ذخیره آنها 

  تعریف سطح دسترسی اپراتورها(User Levels Password) 

 Control Block & Status Block 

  نوشتن برنامه های ماکرو درHMI و بررسی انواع آن 

 حافظه داخلیHMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 DOPSoftتوسط نرم افزار  Bسری   HMIنحوه پروگرام کردن 

 نصب می شود. DOPSoftبهمراه نرم افزار  USBدرایورمربوط به پورت 

پرینتری USBکابل 
 

 

 

 : HMIپورتها و سوکتهای 

پورت اترنت 

 HMI ثانیه 3با ف ار این شستی برای 
به   حه تنظیمات او یه می رود

ت 
وک

س
U

SB
 

م 
را

وگ
پر

ی 
را

ب
تر

یو
م 

کا
  

وس
ن ت

رد
ک

پورتهای ارتباطی 
RS-232 , RS-485

24VDCت  یه 

PLC
 



   

 DOPSoftتوسط نرم افزار  Wسری   HMIنحوه پروگرام کردن 

 گرام می شوند. توسط پورت اترنت پرو wسری 

ثانیه  3را بمدت  HMI از   حه نقطه خا یهرشد برای این کار  HMIه پورت اترنت ابتدا باید وارد   حه تنظیمات او یه مربوط ب IPبرای تنظیم 

 .را  مس کنیدسمت چپ بالای گوشه بوق بزند س س انگ ت را برداشته و  HMIنگهداشته تا 

 

پورتهای  IPرا انتخاب کرده و  Networkگزینه   System Settingشد   در این   حه در قسمت  HMIبا این کار می توان وارد   حه تنظیمات 

 شبکه را تنظیم نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 DOPSoftکار با نرم افزار 

 جدید :ایجاد پروژه 

 را انتخاب کنید. Newگزینه  Fileبرای ایجاد پروژه جدید  از منوی 

 

 

 را انتخاب کنید. NEXTرا معرفی کنید و گزینه  HMIدر این   حه مدل 

 

 

را انتخاب کرده و  (RS485/RS232)کنید . نوع پورت ارتباطی  متصل هستند را م خص HMIدر این   حه   کنتر رهایی که به پورتهای ارتباطی 

 PLC یتنظیمات شبکه را وارد کنید)در نظر داشته باشید که تنظیمات شبکه در تمام تجهیزات شبکه باید با یکدیگر برابر باشند. این تنظیمات برا

 تنظیم شده است. Even/7/1/9600بطور پیش فرض مقدار در  DELTAهای 



   

 

 مدل کنتر رانتخاب 

 

 

 تنظیمات پورتهای سریال 



   

 HMIانتقال برنامه از کامپیوتر به 

 

 

 ایجاد صفحه جدید :

     

 

 

 



   

 HMIاستفاده از ابزار شستی در 

Button :  

اگر بیت   ر است ی  می شود و اگر ی  باشد   ر می شود

ت ی  کردن بی

  ر کردن بیت

ت بطور  حظه ایی ی  کردن بی

رفتن به   حه م خص شده

Usb flashدر  Jpgعکس گرفتن از   حه و ذخیره عکس با فرمت 

ب زبان نمایش  HMI انتخا

تنظیم مقدار نور نمای گر

HMIتنظیم ساعت و تاری  

وارد کردن عدد ثابت در ی  رجیستر

 

اجرا می باشد  اختصاص داده شده  دستوری که در حافظهف ار دهد   قطعه را چنانچه اپراتور  این دارد.  HMIاین گزینه نقش ی  شستی را در 

 می شود.

SET :   چنانچه اپراتور  این گزینه درHMI .مس کند  بیت مربوطه ی  می شود  

 

 

 



   

مربوط به آن باز می شود و می توان موارد مربوط به هر گزینه را در   حه های مربوطه  Propertiesبا دوبار کلی    برروی هر گزینه    حه 

 تنظیم کرد.

 

 

   : PLCنحوه وارد کردن آدرس حافظه 

 با انتخاب این گزینه   پنجره زیر باز می شود :

             



   

Internal Memory : 

 بیتی بوده و بر دو دسته هستند. 61: این حافظه های  HMIحافظه های داخلی 

  حافظه هایی که با خاموش و روشن شدن  :  $نوعHMI 65635$ ~ 0$:  مقادیر خود را از دست می دهند و   ر می شوند 

  نوع$M    : حافظه هایی که با خاموش و روشن شدنHMI .مقادیر خود را نگه می دارند$M0 ~ $M1023 

 بیتی هستند   اگر بخواهیم به بیتهای این حافظه ها دسترسی داشته باشیم باید بصورت زیر بنویسیم : 61این رجیسترها 

  324.5$“    323بیتی غیرماندگار شماره  61بیت پنجم از رجسیتر”          :    

 آدرسدهی غیرمستقیم  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Internal Parameters : 

 : HMIحافظه های خاص داخلی 

 

 

 

 

 

 

 

Link 1 : 

 PLCمی باشد که در ابتدای برنامه تعریف کرده ایم و درواقع از این طریق می توانیم به حافظه های  HMIاین گزینه مربوط به پورتهای ارتباطی 

 دسترسی داشته باشیم.

 



   

 

 نوع رجیستر را انتخاب کنیم. Device Typeپس از انتخاب نوع  ین  ارتباطی می توانیم از طریق 

 

  یات درحا تهایی که حافظه اختصاص داده شده    ر یا ی  باشد.تعیین خصو



   

 

  نوشتن متن :

می توان برای حا تهای   ربودن رجیستر یا ی  بودن رجیستر   دو متن را بر  Textچنانچه برنامه بصورت ت  زبانه بکارگرفته شود  در قسمت 

 روی شستی قرار داد )مطابق شکل زیر(

 

 



   

 نوشتن دو زبان برای برنامه برای مثال انگلیسی و فارسی :

 می توان دو زبان برای برنامه تعریف کرد : Others  در قسم Optionsاز منوی  Configurationپنجره  با بازکردنمطابق شکل های زیر 

 

.چنانچه هر کدام انتخاب شوند  بعد از روشن شدن  این زبان اجرا می شود
 

 

قبل از انتخاب زبان دوم بعد از انتخاب زبان دوم

 



   

 : HMIتغییر زبان 

 

 

 

 

 

 



   

 اختصاص عکس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 : Detailsقسمت 

 

6- Interlock  

  ر بود  این شستی غیرفعال گردد و  PLCدر  M1این قسمت برای فعال / غیر فعال کردن عملکرد می باشد. برای مثال می خواهیم چنانچه بیت 

 د.موتوری را روشن کن مثلا ی  بود اپراتور با ف ار شستی بتواند PLCدر   M1با ف ار اپراتور بر روی آن  هیچ عملی ات اق نی تد و ی چنانچه بیت 

این شستی فعال می  M1اختصاص داده شود   با ی  بودن بیت  M1تنظیم شود وبه آدرس مربوطه  ONبرروی گزینه  Interlock stateاگر گزینه 

 این شستی فعال می شود. M1تنظیم شود  با   ر بودن بیت  OFFبرروی  Interlock stateباشد و اگر گزینه 

2- Invisible Address 

 محو می شود  HMIداده شده  ی  باشد   شستی از روی   حه  چنانچه بیت اختصاص

3- Push time 

 )برحسب ثانیه(   شستی را ف ار دهد تا فعال شود. متناسب با زمان تنظیم شدهچنانچه این گزینه تنظیم شود   اپراتور باید 

3- Confirm Window 

 قرار گیرد  بعد از ف ار شستی توس  اپراتور  پنجره زیر باز می شود و تایید برای اجرای دستور را می پرسد. yesچنانچه این گزینه برروی 

  



   

 : Indicatorگزینه 

 

بیتی بوده و می  61ای رجیستر بر wordاست اده می شود و ی نوع  6یا  0نوع بیت برای نمایش وضعیت ا نوع رجیستر را انتخاب می کنیم . ابتد

 نوشته می شود  برای نمایش وضعیت رجیستر است اده شود. State Countتواند تا مقداری که در 

 

و اگر  پررنگ خاموش باشد عکسی با م کی Y0با این گزینه می توان حا تهای مختلف ی  رجیستر را ن ان داد برای مثال چنانچه خروجی 

 نمایش داده شود. م کی کم رنگروشن بود عکسی با با رنگ  Y0خروجی 

روشن باشد Y0اگر خامو  باشد Y0اگر 
 



   

 : Displayگزینه 

 

 

 :  Numeric Displayگزینه 

 



   

 HMIنمایش عدد صحیح بطور عدد اعشاری در 

را تنظیم  Fractionalنمایش دهیم. برای این موارد باید تعداد  27.3می باشد را بطور  273که عدد  D0برای مثال می خواهیم محتوای رجیستر 

 کرد :

Integer Digits تعداد عدد  حیح : 

Fractional تعداد عدد اع اری مجازی : 

 : Character Displayگزینه 

 نمایش متن انگلیسی   کدهای اسکی هر کاراکتر که در رجیسترها ذخیره شده است را نمایش می دهد.

 بیت می توان دو کاراکتر قرار داد.  61بیت است اده می کند یعنی در هر رجیستر  8ی از هر کد اسک

 

 

 : HMIنمایش ساعت و تاریخ 

 را انتخاب کرد. Time Display , Date Displayگزینه های  Displayباید از قسمت  HMIبرای نمایش ساعت یا تاری  

 

 

 

 

 

 



   

 : Inputگزینه 

Numeric Entry : 

 : توس  اپراتور PLCت ییر محتوای رجیستر های 

 

 بعداز اینکه اپراتور این گزینه را  مس کرد    حه وارد کردن عدد باز می شود و می توان در آن عددی را که می خواهیم به رجیستر اختصاص

 دهیم   وارد کنیم.

 



   

 

 PLCمحل وارد کردن آدرس رجیستر  -6

 انتخاب نوع و فرمت رجیستر -2

 تعداد عدد  حیح و اع اری مجازی و تعیین حداقل و حداکثر مقدار مجازتعیین  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Character Entery : 

 PLCوارد کردن کاراکتر در رجیسترهای 

 

 

 قرار دهیم :  PLC مربوط به D0 را می خواهیم در رجیسترهای Salamبرای مثال کاراکترهای 

 

 

بیت با ارزش 8 : D0بیت کم ارزش 8

بیت با ارزش 8 :D1بیت کم ارزش 8

بیت با ارزش 8 :D2بیت کم ارزش 8

SA

LA

M

 

 



   

DATA Logging 

 و رسم آن بر روی نمودار یا جدول HMIنمونه گیری و ذخیره مقدار رجیستر در 

 را انتخاب می کنیم : Historical trend graphابتدا از منوی زیر   گزینه 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

PLCمح  وارد کردن آدرس رجیستر شرو  

  ت ت داد رجیستر ای ب د از رجیستر شرو 

ت داد نمونه گیری 
 

 

PLCت یین نمونه گیری با زمان یا نمونه گیری از  ری  فرمان 

وارد کردن زمان  ابت برای نمونه گیری

ت یین زمان نمونه گیری از  ری  رجیستر

 



   

 : PLCاجرای نمونه گیری از  ری  

 

 

 

 ی  شود   نمونه گیری مربوطه انجام می شود. D200با توجه به شکل بالا می بینیم که اگر هر کدام از بیتهای رجیستر 



   

 بیرونی و ذخیره آن بصورت فای  اکس  : USBیا در حافظه  HMIذخیره نمونه گیری  ای انجام شده در حافظه 

 

 

 



   

      

 

 .ظاهر شودنمودار  تا شود ی  باید گزینه برای رسم نمودار می باشد. این بودن فعال بمعنای بودن غیرفعال و ی  بمعنای   ربودن

 



   

 نمایش نمونه گیری  ای ذخیره شده بصورت جدول :

می توان محتوای رجیسترهای نمونه گیری  HMIو قرار دادن آن برروی   حه  Samplingاز منوی  Historical Data Tableبا انتخاب گزینه 

 شده را از بافرهای مربوطه م اهده کرد.

 

 

 Historical Data Tableجدول 



   

 

 Historical Data Table  حه م خصات مربوط به 

 



   

 Flash USBحافظه  بصورت فای  اکس  و  مینطور عکس گرفتن از صفحه نمایش و ذخیره آن در انتقال ا لاعات نمونه گیری شده

 :بیرونی  

CSVخروجی فای  اکس  با فرمت 

bmpعکس گرفتن از صفحه و ذخیره آن با فرمت 

 

 بیرونی انتقال داد. Flash USBمی توان اطلاعات را به حافظه  Buttonبا است اده از این دو 

 

 آلارمها :

شوند  پی ام مربوطه و تنظیم شده در این قست توس  ا مان بر  ON/OFFتنظیم کرده ایم    Alarm Setupاگر بیتهای م خصی که در قسمت 

 روی   حه نمایش داده می شود.

 

 



   

 

هر کدام از بیتهای این رجیستر  متن نوشته  ONبه  OFFاز به ازای ت ییر  .را بنویسیم PLCباید شماره رجیستر  Addressدر شکل بالا   در محل 

 Active Alarmو  Alarm History Tableپی امهای ثبت شده را می توان توس  ابزارهای   ثبت می شود. Message Contentشده در قسمت 

List .م اهده کرد 

آلارمهای کنونی

آلارمهای ذخیره شده ق لی

 

 



   

Active Alarm List
جدول نمایش آلارمهای کنونی

Alarm History Table
جدول نمایش آلارمهای ذخیره شده ق لی

 

 

 

 

  (User Level)برای  ر کدام  Passwordت ریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف و ت ریف 

 را انتخاب می کنیم Password settingگزینه  Optionsابتدا از منوی برای هر سطح   های پیش فرضPasswordبرای تعریف 

 

 



   

 

   در شکل زیر آمده است.  Buttonمربوط به  Maintainبرای مثال   حه م خصات گزینه 

  اجازه   3را انتخاب کنیم   کلمه عبور شماره  3حداقل سطح دسترسی نوشته می شود. برای مثال اگر عدد  User security levelدر قسمت 

 اجازه فعا یت ندارد. 2فعا یت دارد و ی کلمه عبور شماره 

در همین سطح  HMIتنظیم شود  بعد از اینکه اپراتور کلمه عبور مورد نظر را وارد کرد   NO  اگر این گزینه بر روی  Set Low Securityقسمت 

 انتخاب شود  اپراتور باید بعد از پایان کار  و در هنگام شروع کار دوباره کلمه عبور مورد نظر را وارد کند. YESمی ماند. و ی اگر گزینه 

 

 



   

 

 

   دارای موردی با عنوان زیر می باشند : Goto Screenگزینه هایی مانند شستی های 

 User’s security level will be set to low security after changing screen 

 قرار می گیرد. 0در سطح  HMIسطح دسترسی  Goto Screenچنانچه این گزینه فعال باشد  با ف ار شستی 

 ت ییر کلمه های عبور توس  اپراتور :



   

 ن ان داده شده است. Passwod Table Setupدر شکل زیر نحوه انتخاب گزینه 

 

 این گزینه را نیز باید به ی  سطح دسترسی مرتب  کرد تا هر شخصی نتواند کلمه های عبور اشخاص دیگر را ت ییر دهد

 



   

 را نیز ت ییر داد. 2و  6ه های عبور سطح را انتخاب کنیم  می توان کلم 3شماره مطابق شکل زیر می بینیم که چنانچه سطح دسترسی 

 

 

 

 

 PLCتوسط  HMIتغییر صفحه در حال نمایش 

 در نظر گرفته شده اند. PLCتوس   HMIرجیسترهایی برای عملکرد  Control Block  قسمت  Configurationدر   حه 

 

 

 



   

 

 این رجیسترها شامل دودسته هستند

6- Control Block  فرمان از طرف :PLC  بهHMI 

2- Status Block  گزارش هایی از :HMI  بهPLC 

را بزنیم در مقابل آن نام ی  رجیستر نوشته می شود . این رجیستر مربوط به عملکرد ت ییر شماره  .Screen Noبرای مثال اگر تی  مربوط به 

 را باز می کند. 3  حه  HMIقرار دهیم    D0را در رجیستر  3  عدد PLCمی باشد. برای مثال اگر از طرف  HMIبه  PLC  حه از 

 

قرار دارد   چنانچه موس را بر روی این نقطه ها قرار دهیم شرح مختصری از کنترل های این رجیستر نوشته می  “ … “در مقابل هر گزینه علامت 

 شود.



   

 

 

مقابل آن نوشته می شود که شماره   حه کنونی  را بزنیم   رجیستری در .Screen Noاگر تی  مربوط به  Status Blockهمینطور در قسمت 

HMI .در این رجیستر نوشته می شود 

 

 

 برنامه نویسی ماکرو :

 ایجاد کرد: HMIسه نوع ماکرو می توان در 

 ماکروها با قابلیت اجرای مستقل از جزئیات برنامه -6

 موجود در   حه دکمه هایماکروها با اجرا توس  تحری   -2

 تحری  پنجره هاماکروها با اجرا توس   -3

 

 

 



   

 ماکرو ا با قابلیت اجرای مستق  از جزئیات برنامه

 

 

 Initial Macro  این برنامه در هنگام روشن شدن :HMI .اجرا می شود 

 Clock Macro  این برنامه دائما با تاخیری که در   حه :Configuration .تنظیم می شود اجرا می شود 

 Background Macro : .این برنامه دائما اجرا می شوند و ی می توان درآن تعداد خطهایی که باید درهرسیکل اجرا شوند را تنظیم کرد 

 Submacro .زیربرنامه ای است که می توانیم از ماکروهای دیگر آنرا فراخوانی کنیم : 

 

 

 

 

 

 



   

 ماکرو ا با اجرا توسط تحریک اشیائ موجود در صفحه

 

 

 ON Macro اگر بیت اختصاص داده شده به :Button .روشن شود  این ماکرواجرا می شود 

 OFF Macro  اگر بیت اختصاص داده شده به :Button .خاموش شود  این ماکرواجرا می شود 

 Before Execute Macro  وقتی بر روی گزینه ایی در :HMI مس کنیم   این ماکرو اجرا می شود  

 After Execute Macro :  بعد از  مس برروی گزینه ایی درHMI .و برداشتن انگ ت از روی آن  این ماکرو اجرا می شود   

 

 



   

 ماکرو ا با اجرا توسط تحریک پنجره  ا

 

 

 Open macro  وقتی   حه ای بخو و ی از :HMI .باز شد   این برنامه فق  ی  بار اجرا می شود 

 Close macro  وقتی   حه ای بخو و ی از :HMI .بسته شد   این برنامه فق  ی  بار اجرا می شود 

 Screen Cycle Macro .چنانچه هر پنجره ایی باز باشد  ماکروی مربوط به آن   حه باز می شود : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 نحوه نوشتن ماکرو :

 انتخاب می کنیم. Optionsرا از منوی  Background Macroابتدا یکی از ماکروها را انتخاب می کنیم  برای مثال 

 

 

   پنجره زیر باز می شود Macro Commandبعد از انتخاب گزینه 

 

 پنجره زیر باز می شود. Commandبعد از کلی  بر روی گزینه  



   

 

 در این قسمت می توان تابع مورد نیاز را انتخاب کرد.

 

 در این مرحله رجیسترها را باید انتخاب کرد .



   

 

 کرد . Updateبعد از وارد کردن رجیسترها باید ماکرو نوشته شده را 

 

 

 

 

 



   

 

 :  HMIتوابع ماکرو در 

ArithmeticLogical

Bit Setting

Draw

File Access

Data transfer

Data Conversion

Comparison

FlowcontrolOthers COM port

 


